
Hausanschluss Ortsversorgungsnetz – Niederdruck    25 mbar

Hausanschlussleitung

Versorgungsgasleitung

Potenzialausgleich

 Versorgung 
 Niederdruckanschlussverordnung
 (NDAV)

 Hauseinführungskombination (HEK) 
 mit Hauptabsperreinrichtung

 Gasströmungswächter gemäß TRGI 2008

 Prüf T-Stück mit ½“ Sicherheitsstopfen 
 Fabrikat Schmieding oder Viega, 
 Installation mind. 5 x d nach dem Gas-  
 strömungswächter jedoch vor dem 
 Gaszähler

 Gaszählerabsperreinrichtung

 Zähleranschlussplatte

 Zweistutzen-Gaszähler
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 Erdkugelhahn bei:
	 •		Gewerbekunden
	 •		öffentliche Gebäuden
	 •		mehrgeschossigen Gebäuden

www.energienetze-cottbus.de


