
m
in

d
. 5

0
0

 m
m

mind. 150 mm
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mind. 150 mm

Hausanschlussleitung

Versorgungsgasleitung

Vorbereitung für Gasanschluss nicht unterkellerter Gebäude

KG-Rohr DN 100 bei HEK d32
KG-Rohr DN 150 bei HEK d63

6 x 15° Bogen

3 x 30° Bogen
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 Hauseinführungskombination (HEK) 
 mit Hauptabsperreinrichtung
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Estrich

Montagevorschrift (HEK) durch Bodenplatte im Einfamilienhaus

 Schutzrohr (da110mm) durch die Bodenplatte ist innen  
 und außen geriffelt und verbleibt zum Einbau der 
 Gashauseinführung in der Bodenplatte. Weiterführende  
 Verrohrung am Schutzrohr durch die Frostschürze mit  
 KG -Rohr d110 (DN100) und Bögen 3x 30°oder 6x 15 °

www.energienetze-cottbus.de

Dämmung

Bodenplatte ca. 200 mm

Wichtig: Mindestabstand Oberkante 

Bodenplatte zur Gummi-Membran 

150 mm
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Gummi-Membran 

Schutzrohr
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Gummi-Membran Schutzrohr 
(da110mm)


