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Zulassungsanforderungen von Auftragnehmern für die Zustimmung zum Arbeiten an 
Wärmeversorgungsanlagen (WVA) der SWC GmbH 

 

EVC - 
Zulassungsgruppe 
 

Bestätigte Eignungsanforderungen des 
Bewerbers 

Zulassung für 

A  AGFW-Zulassung nach 
AGFW - Arbeitsblatt 601 FW 1 – Stahl 

 

Wärmeversorgungsanlagen ohne 
technische Einschränkungen 

B  AGFW-Zulassung nach 
AGFW - Arbeitsblatt 601 FW 2 – Stahl 

 

Wärmeversorgungsanlagen mit 

Nennweiten                  DN 250 

Auslegungsdruck          bar 25 

Auslegungstemperatur  °C 140 
 

C  Nachgewiesene Schweißerprüfung  
DIN EN ISO 9606-1 

Wärmeversorgungsanlagen in 
Gebäuden mit 

Nennweiten                    DN  100 

Auslegungsdruck            bar 16 

Auslegungstemperatur    °C  120 
 

D  Nachgewiesene Schulung zu Presstechnik / 
Pressverbindersysteme / sowie Umgang mit 
Stahlpressfittings gemäß AGFW-FW 524 

 
 Mindestens ein eigenes zugelassenes und 

geprüftes Systempresswerkzeug. 
 

Wärmeversorgungsanlagen in 
Gebäuden mit 

Nennweiten                    DN  100 

Auslegungsdruck            bar 16 

Auslegungstemperatur    °C  120 
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Leitfaden für Arbeiten an Fernwärmeanlagen 

Leitungsabschnitt Tertiärnetz 

(Hausnetz) 

Sekundärnetz   
SWC (PN16) 

Primärnetz      

SWC (PN25) 

Primärnetz     

SWC (PN40) 

Arbeiten an Rohrleitungen/ 

Wärmeversorgungsanlagen 

der SWC 

- 
Zulassungsgruppe: 

C, B oder A 

Zulassungsgruppe: 

B oder A 

Zulassungsgruppe:  

A 

Wärmenetz SWC - 

 

Zulassungsgruppe: 

C, B oder A 

 

Zulassungsgruppe: 

B oder A 

Zulassungsgruppe:  

A 

Hausanschluss SWC  

(bis 1. Armatur VL/RL im 

Hausanschlussraum) 

- 
Zulassungsgruppe: 

C, B oder A 

Zulassungsgruppe: 

B oder A 

Zulassungsgruppe:  

A 

Anschluss VL/RL bis 

Eingangsarmatur 

Fernwärmestation des 

Kunden 

- 
Zulassungsgruppe: 

D, C, B oder A 

Zulassungsgruppe: 

B oder A 

Zulassungsgruppe:  

A 

Schweißarbeiten in 

Kundenanlagen ab 

Eingangsarmatur HAST  

(vor Wärmeübertrager) 

- 

Empfehlung: 

Zulassungsgruppe: 

C, B oder A 

Empfehlung: 

Zulassungsgruppe: 

B oder A 

Empfehlung: 

Zulassungsgruppe:  

A 

Montagearbeiten an der 

Kundenanlagen ab 

Eingangsarmatur HAST  

(vor Wärmeübertrager)  

(keine Schweißarbeiten) 

- 

Empfehlung: 

zugelassene 

Heizungsbaufirma 

Empfehlung: 

zugelassene 

Heizungsbaufirma 

Empfehlung: 

zugelassene 

Heizungsbaufirma 

Montagearbeiten an der 

Kundenanlagen  

(nach Wärmeübertrager) 

Empfehlung: 

zugelassene 

Heizungsbau-

firma 

 

- - - 

 


